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PROJEKT TECHNICZNY

GAZOWEJ KOTLOWNI OSIEDLOWEJ

W PIASECZNIE przy ul. KUSOCINSKIEGO nr 4

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PODLACZENIE DO SIECI ENERGETYCZNEJ
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Przedsiebiorstwo
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ZASTOSOWANE OZNACZENIA:

- istniejaca stacja transf. 15/0,4 kv
do przebudowy

ﬂ - projektowana stacja transf. 15/0,4 kv

e - istniejgce kable SN 15 kv

- proj a linia kablowa SN 15 k
s - IStRiEjACY kabel NN 0,4 kV

- kabel o$wietleniowy
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- przewéd gazowy

- przewod sieci cieplnej
- przewod wodociggowy
- kanalizacja

- przewody telekomunikacyjne
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- stalowa rura ochronna
- rura ochronna typu AROT
- dwudzielna rura typu AROT

- zestaw mufy przelotowej
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WIDOK ZESTAWU Zt ACZOWO-POMIAROWEGO

sekcja 2do RG sekcja 1 do RG

| g

767
* szafki przystosowane do plombowania 40 Z tr.1
,ﬂ m, 9 tr. 2

SCHEMAT UKLADU Zt ACZOWO-POMIAROWEGO

W zestawie zastosowano szafki kablowe produkcji PPUH "INMAR-PLAST" z Jozefostawia przy ul. Kuropatwy 2. S3 to szafki z laminatu
poliestrowo-szklanego na bazie zywicy poliestrowej F 207 TPE produkcji Neste OY Chemicas, SF-06850 Kulloo Finlandia. Obudowy
wykonane sa w |l klasie izolacji i odznaczajq sie wysoka wytrzymaloscig na uderzenia, niepalnoscia i estetyka wykonania.

Zastosowano szafki

112 -dwudrzwiowe, niesymetryczne o wymiarach zewnegtrznych 900 x 600 i komorach 500 x 600 i 400 x 600 szt. 2

Oraz fundamenty:
3 - do szfki o szerokosci 900 szt. 2
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