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projekiowana sie¢ cieplna preizolowana
2xDN200/315

Tytul rysunku: .
PROFILE PODLUZNE
I Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
iatniejgca sie¢ cieplna preizolowana q 90° 90°
2xDN200/315 7 \ 7 Y Projektant mgr inz. Ewa Banaszewska MAZ/0225/PO0S/11
\ \ \
90° 90° 90° Opracowat mgr inz. Ewa Banaszewska MAZ/0225/PO0S/11
45 0 34 5 8 0 6 0 49 5 18 0 31 5 72 5 12 5 Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Banaszewski MAZ/0500/PO0S/06
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