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Zamawiajgcy

Przedsiebiorstwo Cieptowniczo-Ustugowe ,Piaseczno" Sp. z 0.0.

Z 6 ul. Kusocinskiego 4
Z 7 05-500 Piaseczno

Stadium :

B OSP ( y PROJEKT WYKONAWCZY
2xDN50(60,3x3,2)/125
Nazwa opracowania:
96,om 235,9m 16,0m Budowa osiedlowej sieci cieplnej
1948.0 preizolowanej do budynku dworca PKP
o B P K P przy ul. Dworcowej w Piasecznie
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